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Nasze produkty rewolucjonizuja rozwiazania w zakresie magazynowania energii dla stacji bazowych,

zapewniajac niezrownana niezawodnosc i wydajnosc dzialania sieci.

Modulowa koncepcja szafy rozwija sie wraz z wymaganiami firmy i oferuje bezpieczna przestrzen

magazynowa. Mozliwosc ustawiania w stos w miejscu instalacji i latwy montaz sprawiaja, ze zmiana 

Ponizsza instrukcja zawiera wazne informacje, ktorych nalezy przestrzegac podczas instalacji, obslugi oraz

konserwacji urzadzenia. Instrukcje nalezy traktowac jako integralna czesc urzadzenia, uwaznie 

Do zasilania szafy nalezy uzywac wylacznie prawidlowo uziemio-nego gniazda. Nalezy przeprowadzic test

funkcjonalnosci szafy po pierwszym oraz kazdym jej ponownym uruchomieniu, ewentualnie raz 

Wykonywanie "odczepow" od baterii jest zabronione gdyz moze spowodowac zagrozenie zdrowia obslugi i

powoduje nie kontrolowany rozplyw pradow oraz nieodwracalne zniszczenie baterii oraz 

Polaczona hierarchiczna architektura monitorowania - integrujaca lokalne, scentralizowane sterowanie ze

zdalnymi mozliwosciami chmury - ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia 

Podstawa EPU05A, ktora rozprowadza zasilanie AC i DC do innych komponentow. 3. BBU, ktore

przetwarzaja sygnaly bazowe i lacza sie z kontrolerem stacji bazowej. 4. Opcjonalne komponenty, 

Aby zapewnic prawidlowe dzialanie szafy magazynujacej energie, prosze odniesc sie do Tabeli 7-4 i

przeprowadzac regularna konserwacje szafy magazynujacej energie.

Przed oddaniem do uzytku kabiny (szafy) akumulatorowej, jej staly system gasniczy powinien byc zazwyczaj

aktywowany, aby zapewnic jego gotowosc podczas uruchamiania systemow 
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Nalezy dobrac odpowiedni wozek widlowy zgodnie z opisem w skroconej instrukcji obslugi produktu.

Podczas transportu za pomoca wozka widlowego widly musza znajdowac sie w pozycji srodkowej, 
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