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Zimne powietrze wchodzace do systemu pobiera cieplo z czesci generatora za posrednictwem pradow

konwekcyjnych. Roznica temperatur miedzy powietrzem otoczenia (zwykle 25-40?C) a elementami 

W zaleznosci od stosowanego chlodziwa uklady chlodzenia generatorow dzieli sie na: powietrzne, wodorowe

oraz wodne. Turbogeneratory, ktore chlodzone sa 

Systemy chlodzenia powietrzem sa zwykle stosowane w mniejszych generatorach diesla, podczas gdy wieksze

generatory diesla wymagaja chlodzenia ciecza. Z tego powodu przemyslowi producenci 

Istnieja dwie popularne metody chlodzenia agregatow pradotworczych z silnikiem wysokopreznym:

chlodzenie powietrzem i chlodzenie woda sada jest taka sama jak w przypadku 

Porownaj generatory diesla chlodzone powietrzem i generatory chlodzone ciecza, aby dowiedziec sie, ktory z

nich odpowiada Twoim potrzebom w zakresie zasilania, budzetowi i klimatowi w domu lub firmie.

Odkryj optymalna temperature silnika chlodzonego powietrzem! Dowiedz sie, jak utrzymac silnik w idealnej

kondycji, aby zapewnic jego dlugowiecznosc, wydajnosc i uniknac kosztownych 

Jezeli masz czujnik na jednej z glowic to temperatura moze dochodzic do 220 st. C a taka normalna to ok

150-160

Wirniki generatorow mniejszych mocy sa chlodzone powietrzem, natomiast przy wiekszych mocach (powyzej

100 MW) przyjeto stosowanie bardziej wydajnego czynnika chlodzacego, jakim jest wodor.

Temperatura otoczenia odgrywa kluczowa role. Jednostki chlodzone powietrzem zmagaja sie z ekstremalnymi

upalami. W srodowiskach o temperaturze powyzej 38?C ich wydajnosc 
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Jeden lub wiecej duzych wentylatorow zmusza powietrze wylotowe do odprowadzania ciepla w kierunku

generatora. Ogolnie rzecz biorac, glownymi generatorami sa generatory benzynowe i male 

Strona internetowa: https://www.easyev.pl

Strona 2/2

Oryginalny artykuÅ‚: https://www.easyev.pl/14-03-23-31706.html


